
电池单 CELL 承受负载计算公式如下： 

 

单     功率  
负载容量     功率因数

   电池模式效率 电池节数 单节电池     数
 

 

以 3000VA，8 节电池带满载为例 

单     功率  
        

        
      

 

UPS 单 Cell 放电终止电压一般为 1.75V 

下表是 YUASA 12V/100AH 电池放电对照表，如果选用此电池 8颗串联为一组，可知放电时

间为 6.5H 

 

如果用户要求带载时间达到 24H，就必须 4 组并联（一共需要 32 节 12V/100AH）。 

 

注：上表各电池厂家参数不一样，需要联系电池供应商提供。 

 


